Anexa [
Machete pentru culegerea de date necesare pentru intocmirea raportului national
privind aprovizionirile mici de apa potabili/2014

Tabel 1
Informatii generale privind aprovizionirile mici cu api potabili
1.1 Judetul Talomita
1.2
1.3 Categoria zonei de aprovizionare Numarul | Populatie Volumul total de
ZAP aprovizionata apd furnizatd in
m*/zi
1.3.1 Toate Toate zonele de aprovizionare din 54 218439 27806
judet care distribuie 10 m%/zi sau
mai mult. ' @ Se includ aici si
ZAP mari
1.3.2 CATI ZAP care furnizeazi 10 m® pe zi 15 21230 961
sau mai mult, dar mai putin de 100
m? pe zi.
1.3.3 CAT2 ZAP care furnizeazi 100 m® pe zi 27 57558 5555
sau mai mult, dar mai putin de 400
m? pe zi. ¢
1.3.4 CAT3 ZAP care furnizeazi 400 m?® pe zi 5 12056 2426
sau mai mult, dar mai putin sau
egal cu 1000 m® pe zi. ¥
1.4 Surse de apa
1.4.1 Informatiile din sectiunea 1.4 se referd la anul
2014
Volume in m*/zi
Toate CATI CAT2 CAT3
1.4.2 Ape subterane 27806 961 5555 2426
143 Ape de suprafata
1.4.4 Ape subterane reincarcate artificial
1.4.5 Amestec de ape subterane si ape de suprafatd
Note
(0) Populafia trebuie raportata ca numdr intreg §i sa nu fie abreviati la o zecimala.
n Aceasla estc suma CATL, CAT2, CAT3 i a ZAP care se raporteazi ciitre comisie (cele care fumizeaza peste 1000 m® sau aprovizioneazi
peste 5000 locuitori)
2) Daca nu se cunoaste volumul de apa distribuit, clasificarea ZAP in CAT1, CAT2, CAT3 poate fi efectuatd bazAndu-v& pe populatia deserviti,
presupunind un consum de 200 I/persoana/zi.
(3) Daci nu existd date de masurare a volumului, 1safi aceastd zoni necompletatd
4) Ape subleranc inscamit toate apele care sunt sub suprufaga solului, in zona de saturafie §i in contact direct cu solul sau subsolul.
(5) Ape de suprafaja inseamna ape interioare, cu exceplia apelor subterane, apelor de tranzitie §i apelor costiere.




Tabel 2

ZAP mici care respecti valorile parametrilor Directivei (se exclud parametrii suplimentari
pentru Romania: Clor rezidual liber, cianuri libere, sulfuri si H,S, nr. colonii la 37 °C, zinc,

duritate)®
Numarul ZAP din diferitele categorii
CATI1 CAT2 CAT3
8 9 1

- Conform parametrilor care au fost monitorizati.
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| TABEL 3: Informatii asupra neconformititilor in Zonele de Aprovizionare mici

©

Judet IALOMITA
2014
Parametru E E
E - 2 ‘% ‘g é E Cauza’ Cauza E % 'chl
I |35 |88 | &, (code) (text) g B3
s 28|38 28 T | %2
52 | ST | £5 | & €5 53
AR EREL: 83 | BY
52|25 (2% sk 3F | id
Amoniu | CATI | 5 | 21 | 16 | 3,75 |C3,T1,T3 | Gauze hidrogeokgice naturale T L
’ Y Tratare insuficienta persistenta
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
CAT?2 11 66 41 3.5 C3,T1,T3 '(juum h.idm%cglogice na.lurale N3,T M, L
I'ratare insuficicnta persistenta
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
CAT3 3 31 16 286 C3.T1.T3 | Cauze hidrogeologice naturale T L
- Y Tratare insuficienta persistenta
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
Na CATI 2 2 211,03 C3 Cauze hidrogeologice naturale N2 .
CAT2 o) 4 3 295.9 C3 Cauze hidrogeologice naturale N1 -
CAT3 - - - - - . - -
NO2 CAT 1 1 12 1 0.92 T1.T3 Tratare insuficienta persistenta T S
- P ! Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
CAT?2 6 34 15 3.18 T1.T3 Tratare insuficienta persistenta T S
’ ’ Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
CAT 3 1 12 1 0.65 TI1.T3 Tratare insuficienta persistenta T S
- ’ ’ Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
Turbiditate |CAT1 | 1 | 12 | 3 | 20 TPl | Jemos snticlencxpersistent P2T | S
’ Perturbari datorate sparturilor si ’
defectelor din sistemul de distributie
CAT 2 9 51 16 15.81 T1.P1 Tratare insuficienta persistenta P2.T S
’ ’ Perturbari datorate sparturilor si ’
defectelor din sistemul de distributie
CAT 3 - - - - - B - -
. 7 0,37 P1.C3 Perturbari datorate sparturilor si
Fier CAT ] 2 4 defectelor din sistemul de distributie FL,E1 M
Cauze hidrogeologice
CAT2| 3 |11 ] 9 | 052 C3 Cauze hidrogeologice Cl M
6 6 0,39 Pl Perturbari datorate sparturilor si
CAT3 defectelor din sistemul de distributie Fl M
Cloruri CAT1 | 1 3 3 | 400.26 C3 Cauze hidrogeologice N2 -
CAT 2 3 10 9 366,23 C3 Cauze hidrogeologice N2 _
CAT3 - - - - - - - -
Conductivitate | CAT 1 2 15 14 3560 C3 Cauze hidrogeologice N1 -
cAT2 | 4 | 38 | 32 | 3320 | C3 | Cauzehidrogeobogice NI | -
CAT3 - - - - = B - =
Clorrez. |CAT1 | 3 | 47 | 18 0 T1,T3 | Tratare insuficienta persistenta T S
. Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
liber CAT2 7 94 | 39 0 TL.T3 Tratare insuficienta persistenta T S
’ Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
CAT3 ) 34 15 0.07 TL.T3 Tratare insuficienta persistenta T S
? i Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
Oxidabilitate | CATI 1 12 1 6,71 Pl Perturbari datorate sparturilor si N3 -
defectelor din sistemul de distributie
CAT2 - - - - - & - -
CAT3 - - - = - = - -
Duritate CATI - - - = - : - s
CAT2 1 11 11 0 T3 Dozare inadecvata a reactivilor de tratare T S
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CAT3

Bacterii
coliforme

CAT1

23

P1,T3

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dmsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare

T,P2

CAT 2

12

128

41

21

P1,T3

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare

T,P2

CAT3

49

14

10

P1.T3

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare

T,P2

Enterococi

CAT 1

35

11

P1,T3

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare

T,P2

CAT2

121

24

11

P1,T3,TI

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
Tratare insuficienta persistenta

P2,T

CAT3

30

10

P1,T3

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dnsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare

P2, T

E.coli

CAT 1

15

Pl

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie

P2

CAT2

11

204

41

19

P1,T3,T1

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare
Tratare insuficienta persistenta

T,P2

CAT3

26

P1,T3

Perturbari datorate sparturilor si
defectelor dinsistemul de distributie
Dozare inadecvata a reactivilor de tratare

T,P2

Scanned by CamScanner




Tabel 4 Numirul de ZAP mici care nu respecti prevederile privind monitorizarea
Monitorizare insuficienta

CATI CAT2 CAT3
Neconformitati cu frecventa 13 29 4
monitorizarii prevdzutd de legislatia
nationald
Neconformitdti cu frecventa de 13 22 4
monitorizare prevazutd de Directiva
98/83 ©)
Populatia afectati de monitorizarea 16.606 47.481 1926
insuficient3

Absenta totali a d atelor de monitorizare

CATI CAT2 CAT3
ZAP mici care nu sunt monitorizate 0 0 0
deloc
Populatia afectatd de absenta totald a 0 0 0
monitorizarii
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Tabel 5
Actiunile de remediere intreprinse ca urmare a neconformititilor cu parametrii microbiologici si

indicatori

CATI1 CAT2 CAT3

N° de ZAP | Codurile N° de ZAP | Codurile N° de ZAP | Codurile actiunilor de

implicate in | actiunilor | implicate in | actiunilor | implicate in | remediere @

masuri  de | de misuri de | de masuri  de

remediere " lrgmediere remediere (rgmediere remediere "
Ecoli ) P2 1 T,P2 2 T,P2
Enterococi 3 T,P2 6 T,P2 2 T,P2
Aluminiu 0 - 0 - 0 =
Amoniu 5 T 11 N3,T 3 T
Cloruri 1 N2 3 N2 0 -
Clostridium perfringens (3) 0 s 0 - 0 -
Culoare 0 - 0 - 0 -
Conductivitate 2 N1 4 N1 0 -
pH 0 - 0 - 0 -
iy 2 P1,CI 3 Cl 1 Pl
Mangan 0 - 0 - 0 =
Miros 0 - 0 - 0 -
Oxidabilitate 1 N3 0 - 0 -
Sulfat 0 - 0 - 0 -
Sodiu 1 N2 2 N1 0 -
Gust 0 < 0 - 0 -
Bacterii Coliforme 3 P2 12 P2 3 P2
Nr. Colonii 22°C 0 - 0 - 0 -
Turbiditate 1 P2, T 9 P2, T 0 -
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